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Roczna ocena jakosci wody za rok 2023
na ptywalni mieszczacej sie w budynku Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS Sasanka
ul. Konopnickiej 17 w Swinoujsciu

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swinoujsciu na podstawie
— art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej {tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z péin. zm.);
— § 4 ust 1i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na pfywalniach (tekst jednolity Dz. U.

z 2022 r., poz.1230),
po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, ze woda doprowadzana na ptywalnie pochodzi
z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia i spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
22017 r., poz. 2294). Plywania w budynku Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS Sasanka
mieszczacym sie przy ul. Konopnickiej 17 w Swinoujéciu wyposazona jest w 1 niecke
basenowa, 1 jacuzzi i 7 natryskdéw, z ktorych dokonywano oceny jakosci wody zgodnie
z wymaganiem rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac woda na plywalniach.

Na sali z nieckami umieszczona zostata informacja o jakosci wody na ptywalni oraz
informacja o mozliwosci zapoznania sie z ostatnimi wynikami badarn wykonanymi w ramach
kontroli wewnetrznej oraz z roczng oceng jakosci wody na ptywalni za 2022 rok wydang przez
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swinoujsciu.

Zarzgdzajacy ptywalnia prowadzit ocene parametréw jakosci wody na ptywalni na podstawie:
— biezgcej obserwacji jakosci wody zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1. lit a, b, ¢ Ministra Zdrowia

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiodal woda na

ptywalniach, z uwzglednieniem jej udokumentowania przez pracownika,

— wykonywanych pomiardw oraz systematycznego i udokumentowanego rejestru
wynikow jakosci wody w zakresie parametrow pH wody, potencjatu redox, stezenia



chloru wolnego, temperatury wody i chloru zwigzanego. Rejestrowanie wynikow

i prowadzenie pomiaréw z niecek basenu oraz z systemu cyrkulacji obu niecek

prowadzono z czestotliwoscig zgodna z wymaganiami.

Badania jakoéci wody na plywalni przez zarzadzajgcego wykonywane byly zgodnie
z harmonogramem ustalonym z Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Swinoujéciu oraz z wymaganym zakresem okreslonym w zataczniku Nr 1 i Nr 2 do
rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiadal
woda na pfywalniach.

Zakres badan wykonywanych z prébek wody z niecek i z ich systemdéw cyrkulacji
obejmowat parametry mikrobiologiczne tj. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogolna
liczha mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp. oraz parametry fizykochemiczne takie jak
metnoé¢, chloroform, ¥ THM, azotany, utlenialno$¢, potencjat redox, chlor wolny, chlor
zwigzany i temperatura.

Prébki wody w ramach kontroli wewngtrznej ptywalni pobierane byty i badane przez
akredytowane laboratorium posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji tj.: GBA
Polska Sp. z 0.0., ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa, Nr AB 1095.

Przeprowadzona analiza sprawozdari z badar przestanych przez zarzadcg ptywalni
wykazata przekroczenia parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych jakosci wody na
plywalni. W zakresie parametréw mikrobiologicznych stwierdzono w jednej probce wody
w niecce jacuzzi obecnoéé bakterii Pseudomonas aeruginosa oraz w czterech probkach wody
przekroczenie parametru ogdinej liczby mikroorganizméw powyzej dopuszczalnych wartosci
w niecce basenu, w niecce jacuzzi oraz ich systemach cyrkulacii.

W zakresie parametréw fizykochemicznych w dwéch prébkach wody w niecce basenu i jego
systemie cyrkulacji stwierdzono przekroczenie parametru chloroformu, w czterech prébkach
wody w niecce jacuzzi i jej systemie cyrkulacji stwierdzono przekroczenie parametru azotany,
w dwéch prébkach wody w niecce jacuzzi i jej systemie cyrkulacji stwierdzono przekroczenie
parametru chloru zwigzanego.

Zarzadzajacy plywalnia przekazywat terminowo Paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Swinoujsciu wyniki badan wraz ze wskazaniem dziatah naprawczych
w przypadku, gdy woda nie spefniata wymagan okreélonych rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. wsprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach.

W styczniu 2023 roku Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swinoujéciu,
w celu dokonania oceny rocznej, pobrat probki wody do badania z ptywalni mieszczacej sig
w Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS Sasanka przy ul. Marii Konopnickiej 17 w Swinoujéciu.
Z przeprowadzone] analizy sprawozdari w zakresie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze
jakoé¢ wody odpowiadata wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalni
(t.j. Dz. U. z 2022, poz.1230).

W okresie poprzedzajgcym wydanie opinii rocznej dotyczacej kontroli wewnetrznej
prowadzonej przez zarzadzajacego ptywalnia Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny



w Swinoujsciu nie prowadzit postepowania administracyjnego w sprawie zapewnienia kurkow
do pobierania prébek wody i stosowania harmonogramu poboru prébek wody oraz nie wydat
decyzji w sprawie jakosci wody na ptywalni.

Jednym ze Zrédet wystepowania zanieczyszczern w wodzie basenowej na ptywalni sa
zanieczyszczenia wnoszone na skérze i odziezy przez osoby kapiace sig, dlatego tak wainym
jest mycie catego ciata przed wejsciem do niecki basenu lub niecki jacuzzi i kazdorazowo po
skorzystaniu z toalety.

Stopienh ogolnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego {okreslany jako ogélna liczba
mikroorganizméw) jest waznym wskaZnikiem czystoici urzadzen oraz prawidiowego procesu
uzdatniania wody. Ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C to parametr wskaznikowy jakosci
wody $wiadczacy o obecnosci w wodzie patogendw katowych. Duza ich liczba w badanej
prébce wody moze swiadczyc o nieskutecznych procesach uzdatniania.

Bakterie Pseudomonas aeruginosa sg fakultatywnymi patogenami, wystepujacymi
powszechnie w $rodowisku i moga by¢ przyczyng: infekgji skory i tkanek migkkich, infekcji
uktadu oddechowego, zapalenia ucha érodkowego i zewnetrznego, zapalenia zatok, zakazenia
oczu, zapalenia drég moczowych. Wykrycie tych bakterii w wodzie moze wskazywac¢ na
nieprawidiowosci zwiazane z funkcjonowaniem filtrow wody, sprzgtu, nieodpowiednim
stanem technicznym instalacji basenowej lub prowadzonym procesem dezynfekcji.

Chloroform jest gtéwnym ubocznym produktem dezynfekeji obecnym w chlorowanej
wodzie, jest wchianiany do organizmu poprzez inhalacje, przez skére lub drogg pokarmowsa,
a w organizmie moze powsta¢ kilka przejsciowych metabolitéw, ktére mogg negatywnie
oddziatywaé na zdrowie. Dtugotrwate narazenie na kontakt z tg substancjg moze powodowac
problemy ze zdrowiem — m.in. zmiany w watrobie, nerkach i tarczycy, a takie problemy natury
dermatologicznej.

Zawartoé¢ chloru zwigzanego w wodzie powyzej dopuszczalnych wartosci w wodzie na
plywalni moze wywota¢ negatywne skutki organoleptyczne i zdrowotne tj.: alergie i uczulenia.

Azotany sg generowane w wodzie basenowej przy zbyt czgstym stosowaniu szokowego
chlorowania wody wysokimi dawkami chioru. Majg istotne znaczenie dla oceny prawidtowego
przebiegu proceséw filtracji i uzdatniana wody na ptywalni.

Opierajac sie na analizie przedstawionych sprawozdaniach z badad wykonywanych
w ramach kontroli wewnetrznej wraz zataczonym opisem podjetych dziatan naprawczych
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swinoujsciu stwierdza, ze zarzadca plywalni t].
Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS Sasanka ul. Marii Konopnickiej 17, 72-600 Swinoujicie
prowadzito ocene jakosci wody na plywalni mieszczacej sig w budynku Centrum Rehabilitacji
Rolnikéw KRUS Sasanka mieszczacym sie przy ul. Marii Konopnickiej 17 w Swinoujéciu
w sposob zgodny z wymaganiomi obowigzujgcych przepiséw.

Prowadzenie kontroli wewnetrznej jakosci wody na piywalni przez zarzadce
w spos6b zgodny w wymaganiami Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach {tekst jednolity Dz. U. 22022,

poz. 1230) ma priorytetowy wplyw na zdrowie i Zycie oséb kapigcych.



Zgodnie z wymaganiem § 7 przywotanego rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalnia
informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakosci wody na plywalni dokonanej przez
wiasciwego inspektora sanitarnego w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej
w obiekcie oraz na stronie internetowej.
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